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UNTERSUCHUNGSBERICHT 19-2061

Sachverhaltii 0 i

Probenahme

Probenahmeort: (13136) Hydrantenkorporation Urnasch

Probenahmedatum: 9. September 2019

Probenehmer: Heidi Zurcher

Grund/Auftraggeber: Amtliche Kontrolle

Witterung: starker Regen in den letzten 24 Std

Proben

Nummer Bezeichnung Probenahmestelle Tin°C
J0720 Netzwasser Dorfbrunnen 15:2
J0721 Netzwasser Schulhaus Saien 18.0

Auszug aus den Untersuchungsergebnissen

Mikrobiologische Befunde

Parameter Einheit HW RW | EW | J0720 JO721
amK, 30 °C CFU/mL 300 5 43
E. coli CFU/100 mL n.n. n.n. n.n.
Enterokokken CFU/100 mL n.n. n.n. n.n.

Chemisch-physikalische Befunde
Parameter Einheit | HW | RW | EW |J0720 J0721

Triibung NTU | | 1.00 I 0.50 I 0.14 0.13
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n.n.: nicht nachweisbar; n.a.: nicht auswertbar; n.b.: nicht bestimmt; < x: die Substanz konnte nachgewiesen werden;
| nicht gute Praxis |l Beanstandung
HW: Héchstwert, RW: Richtwert, EW: Erfahrungswert

Beurteilung -

Die Proben entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme sowohl den mikrobiologischen wie auch den
untersuchten chemisch-physikalischen Anforderungen an Trinkwasser.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an.

Freundliche Griisse

Kenndaten zu den Messresultaten und den verwendeten Untersuchungsmethoden stehen auf Anfrage zur Verfiigung. Informationen zum Messprinzip

finden Sie unter www.interkantlab.ch. Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchte(n) Probe(n). Die auszugweise Vervielfaltigung
des Berichtes bedarf der schriftichen Genehmigung des Amtes.
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